Nilsson EERIAS
% Los ensayos marcados con (*) no estan amparados por la acreditacion de ENAC
“ Informe de analisis RUBERTE, S.L.
§ C/ BUENOS AIRES N° 49 - POLIGONO INDUSTRIAL CENTROVIA -
_ | cedigo 20193017 w5 LA UEL
=) Fecha entrada 16/04/2019 17:45 ZARAGOZA
Fecha inicio 16/04/2019
z Fecha fin 06/05/2019
j; Datos aportados por el cliente
E Muestra tomada por Dto.Tec.Nilsson Lab. Fecha toma muestra  16/04/2019
5 Matriz Aguas de consumo humano
E_ Procedencia/P.Muestreo LAS LOMAS. Vivienda C/ Rio Esera, 12 Grifo cocina
E Tipo de Envase Estéril con tiosulfato sadico; plastico Cantidad 500 ml + 500 ml
= Medidas InSitu (*) Cloro libre 0,63 ppm
c’% Parametros MET. ENSAYO RESULTADO UND INCERT. LIMITE -
2 LEGISLACION
? Conductividad (a 20°C) IME-2 (ref. SM 2510B) 657 uS/cm 2500 RD140/2003 (*)
im pH IME-1 (ref. SM 4500-H+B) 7.8 Unid‘la_;:!es 6,5-9.5 RD 140/2003 *)
é Turbidez IME-4 (EN ISO 7027) <0,5 UpNF 5 RD140/2003 (*)
% Amonio IME-26 <0,1 mg/L 0,5 RD140/2003 (£4)
E Olor IME-28 1 Dilucion 3a 25°C RD 140/2003 (@)
= sabor IME-28 1 Dilucién 3.2 25°C RD 140/2003 ®
% Color IME-27 0 mg/L Pt-Co 15 RD140/2003 )
7 Hierro IME-76 (ICP-OES) <20 pa/L 200 RD140/2003 (*)
Cobre IME-76 {ICP-OES) <0,02 mg/L 2,0 RD140/2003 (*)
Cromo IME-76 {ICP-OES) <5 ug/L 50 RD140/2003 (*)
Niquel IME-76 (ICP-OES) <5 ua/L 20 RD140/2003 (*)
Plomo IME-76 (ICP-OES} <5 Ha/lL 10 RD140/2003 ")
Recuento de Bacterias coliformes UNE-EN ISO 9308-1:2014 0 ufc/100 mi 0/100 ml RD140/2003
Recuento de Escherichia coli UNE-EN ISO 9308-1:2014 0 ufe/100 mi 0/100 ml RD140/2003

Observaciones
La descripcion de "su referencia” ha sido aportada por el cliente,

La incertidumbre asociada a los resultados de los ensayos, cuando sea de aplicacion, estan calculadas y a disposicion del cliente que la solicite.
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Nilsson Laboratorios S.L. declara que el analisis solo afecta a la muestra analizada y no se podra reproducir parcialmente el informe sin autorizacion previa. Nilsson
Laboratorios, S.L. no se hace responsable de la informacion suministrada por el cliente que puede afectar a la validez de los resultados.
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