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CLIENTE/PETICIONARIO
PETICIONARIO : ADIEGO HERMANOS, S.A.
DOMICILIO : Ctra. Valencia, Km. 5,900
50410 Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)
ENSAYOS SOLICITADOS : CONTROL EN GRIFO DEL CONSUMIDOR
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA
REFERENCIA TECNOAMBIENTE : 221094
FECHA DE RECEPCION EN TECNOAMBIENTE : 14/02/2022
FECHA DE INICIO DEL ENSAYO : 14/02/2022
FECHA DE FINALIZACION DEL ENSAYO : 24/02/2022
BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO DE LA MUESTRA A LA RECEPCION EN TECNOAMBIENTE:
2 BOTES DE 150 ML. DE PLASTICO ESTERIL, 1 BOTE DE 500 ML. DE PLASTICO ESTERIL CON TIOSULFATO
Datos aportados por el cliente
TOMA DE MUESTRA : Tomada por el cliente
REFERENCIA CLIENTE : URBANIZACION LAS LOMAS DEL GALLEGO
NATURALEZA DE LA MUESTRA : AGUA DE CONSUMO HUMANO
POBLACION : LAS LOMAS DE GALLEGO (ZARAGOZA)
PUNTO DE TOMA DE MUESTRA : C/ RIO CINCA 45, GRIFO
FECHA DE TOMA DE MUESTRA : 14/02/2022
RESULTADOS
VALOR
ENSAYO/UNIDADES METODO RESULTADO PARAMETRICO
R.D. 140/2003
(JOLOR (ind. a 25° C) ORGANOLEPTICO 1 3
(*)SABOR (ind. a 25° C) ORGANOLEPTICO 1 3
QU.N°83
(*)COLOR (mg/L Pt/Co) ESPECTROFOTOMETRIA 0,30 15
DE ABSORCION
()TURBIDEZ (UNF) TURBIDIVIETRIA 0,50 5,0
ME.QU.N°06
pH (U de pH) ELECTROMETRIA 7,76 6,5-95
CONDUCTIVIDAD (uS/cm a 20° C) ELEGTROMETRIA 420 2500
ME.QU.N°07
AMONIO (mg/L) ESPECTROFOTOMETRIA <0,15 0,50
DE ABSORCION
ME.QU.N°13
(*)CLORO LIBRE RESIDUAL (mg/L) ESPECTROFOTOMETRIA 0,23 1,0
DE ABSORCION

(*) — Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacion de ENAC

La incertidumbre esté calculada y a disposicién del cliente.

ENAC

E NS A Y O S
N° 667 /LE1348

a la validez de los resultados

Entidad Colaboradora del Instituto Aragonés del Agua

Entidad Colaboradora de la Administracion Hidraulica con n°® expediente EC039/1y2

Los resultados de este Informe sélo afectan a la muestra sometida al ensayo, tal y como se recibié
El laboratorio no se hace responsable de la informacion suministrada por el cliente que pueda afectar

El informe no podra reproducirse parcialmente sin la aprobacion escrita de TECNOAMBIENTE S.L.U.

Laboratorio certificado por TUV NORD en la norma ISO 9001: 2015, con registro N° 44100117217
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COBRE (mglL) ME.QUA® 174 A, LLAMA <0,020 2,0
CROMO (ug/L) e L RO <5,0 50
HIERRO (pg/L) ME.QU.N° 161 AA, LLAMA <50 200
NIQUEL (uglL) MO GRART O <2,0 20
PLOMO (pg/L) ey o 0RO <2,5 10

MICROBIOLOGIA

VALOR
ENSAYO/UNIDADES METODO RESULTADO PARAMETRICO
R.D. 140/2003
ii?culfygcr)n E)E BACTERIAS COLIFORMES | |\ @ 0 0
RECUENTO DE ESCHERICHIA COLI NN 150 S8 0 0

(ufc /100 mL)

OBSERVACIONES

N.A.

APROBADO
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Fdo.: Natalia Ortin Martinez ]
DIRECTORA TECNICA TECNOAMBIENTE ARAGON

Dra. C.C. Quimicas

Zaragoza, viernes, 25 de febrero de 2022

(*) — Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacion de ENAC
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